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Przedmiar robót

INSTALACJA WENTYLACJI - HALA SORTOWNI

Budowa: BUDOWA SUBREGIONALNEJ INSTALACJI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOŁOWIE 
W CELU MAKSYMLIZACJI RECYKLINGU ODPADÓW W OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Obiekt lub rodzaj robót: INSTALACJA WENTYLACJI - HALA SORTOWNI WRAZ Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

Lokalizacja: WOŁÓW UL.RAWICKA CZĘŚĆ DZIAŁKI EWID.NR 40/2,41,37,38/2 OBRĘB : 0001

Nazwa i kod CPV: 45213270-6  Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu
45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Inwestor: GMINA WOŁÓW UL.RYNEK 34,56-100 WOŁÓW

Jednostka opracowująca kosztorys: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Usługowe INŻYNIERIA PRO-EKO Sp. z o.o.
ul. Strażacka 37, 43-382 Bielsko – Biała



Wentylacja hali sortowni ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004DF44)
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys INSTALACJA WENTYLACJI - HALA SORTOWNI

1 Element SEKCJA WYWIEWNA - SSANIE

1 KNR 217/138/4 
(1)

Kratki wentylacyjne do kanałów okrągłych STRW 425X325 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,0

2 KNR 217/208/3 Dostawa i montaż wentylatora dachowego DAs(k)315,n=1400 obr,V= 3600 m3/h ,p= 0,25 kPa , N=0,75 kW ,U= 
400 V ,I= 3,3 A . 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,0

3 KNR 217/138/2 
(1)

Kratki wentylacyjne  typ KWO-315
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,0

4 KNR 217/114/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 315˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,315*1,96*2 3,877272

RAZEM: 3,877272 m2 3,88

5 KNR 217/149/3 Podstawy wentylacyjne, typ˙B/II, wraz z króćcem L=1000 ˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,0

6 KNR 217/138/5 
(1)

Kratki wentylacyjne do kanałów okrągłych STRW 825X425 mm 
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 9,0

7 KNR 217/208/3 Dostawa i montaż wentylatora dachowego Typ: PR-560/BN 3F,n=1400 obr. 400 V,N=5,5 kW,V= 12000 m3/h ,p= 
470 Pa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,0

8 KNR 217/152/5 
(1)

Wywietrzaki dachowe, o średnicy do 630˙mm, typ WZs-630
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,0

9 Dostawa i montaż prostki wentylacyjnej . kpl 2,0

2 Element NAWIEW .

10 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż zespołu nawiewnego wraz z siłownikiem typ ZNS : 910x2000
szt 3,0

11 Dostawa detektora CO typ DG-2E/N kpl 5,0

12 Dostawa centralki sterującej typ ND-4 kpl 2,0

13 Dostawa i zabudowa materiałów towarzyszących ; mas uszczelniających, silikonu , obejm , szpilek , podpór pod 
kanały wentylacyjne , płaskownika 30x30 mm kpl 1,0


